ANEXA 3

:En. n.:aa PASCAL g:u. RAPORT DE VERIFICARI, Tneoionaths

it gl INCERCARI $1 PROBE $.C. MEGA PASCAL SRL SIBIU

fel mobil: 0742127828

ADICAUP Dy 2737 08 04 2021 Nr.: 5157 Data: 02.11.2022 | Nr. Inregistrare: 5157
Admiterea Aparat nou Verificare tehnica X Repunere in functiune
functiondrii Aparat vechi periodica dupd reparare

I. IDENTIFICARE UTILIZATOR Il. DATE PRIVIND INSTALATIA DE ARDERE

Denumire/Numele gi prenumele:

SCOALA GIMNAZIALA NR.4
Adresd .. MEDIAS

Str. Dealul Furcilor nr.5, jud.SIBIU...............

HOL O2OOBARIT T o is i iivves sibits s v s viiviican
Loc de amplasare aparat; C.T.
Detinator : SCOALA GIMNAZIALA NR.4

Producdtor:... VIESSMANN WERKE GmbH........
Tip: ... monobloc automatizat cu tiraj natural....

Serie/an fabricatlie: . ...
Putere maxima/Putere minima (kW):.. ...246 kw...

Tip combustibil...... Gaze naturale(G20)................

cu alimentare ” (manual&/automata)............. s
7 {a cazane cu combustibll sold
Ill. VERIFICAREA DOCUMENTELOR
Documente DA NU | N/A
Instructiuni de instalare, montare, reglare, utilizare i intrefinere DA
furnizate de producétor
Declaratie de conformitate pentru Instalare/montare/reparare aparat N/A
EXISTA Schema termomecanicé N/A
Documentatje de reparare N/A
Aviz de combustibil DA
IV. VERIFICAREA LUCRARILOR EFECTUATE DA
Aparatul este instalat/montat conform instructiunilor de instalare/montare DA
Aparatul este reparat conform documentatiei de reparare N/A
Racordéri corecte gaze DA
electricitate DA
apd DA
coy de fum evacuare gaze de ardere DA
Tipul de combustibll disponibll este corespunzétor categoriel aparatulul DA
Asigurarea aerulul de ardere prin priza de aerubulatuid-aer DA
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V. VERIFICARI FUNCTIONALE:
V.1 VERIFICARI LA RECE DA/ [ NU' [iNva
Verificare etangeitate DA
- circuit combustibil (presiune statica ... 5%...mbar) PA
- circuit apa (presiunea de Incercare ...-..... bar / imp Incercare ...-.... minute) (unde este cazul) N/A
Verificare instalatie electrica — tensiune ... 2-&z........V DA
Verificarea legarii la pamant DA
V. 2 REGLAT SARCINA APARAT ... oo 100 % DA
V. 3 VERIFICARI LA CALD Valori masurate | DA | NU | N/A
TI00) . D e P DRUTOVIONIN ... cioive ot (TTADE Jocvsersoisastonrsetsios sssactseiotinsomsinsbrsdansiivainsed - O, 2ymbar | DA
Presiunea gazulul la intrare pe rampa de gaz (MBar)...........ccooiimii 5S¢ mbar| DA
Presiunea gazului la intrare Tn arzBtor (MDar). ..o 2 ¢ mbar DA
PTRSIGINER TN TOCRE (FADRY) o0\ cesscon v TP o EhA PR e resa o veeodoas s ohesonssotas ; — N/A
T ORI GRZBION BIBE (C ) cehisvsrnrrirdiass it Ferora b iaesass ST Ao ARFAv s s AV VEIAN Ay 1o s a0batavorsd | L\g M °C DA
Verificarea etangeitatii circuitulul de QaZe @rse.............c.ooiviviiirioiiiniiniinimnmiasisimsiins B AN DA
T LR T L e R Lot A e AR o U at o — N/A
Verificarea functiilor de protectie aparat i instalatii anexe ACcT\ V& DA
Verificarea Sigpecogs Wplrobens :g)'"“""' Valorl imita Valori masurate
parametrilor Apd YT ok it It st caid conform DA | NU | N/A
meesy | NN | o |BOAS[TE] il
Analiza gazelor arse **) CO masurat (ppm) 100 mglm’ ! mglm’ DA
Analiza s-a realizal cu analizor O2mésurat (%) 3 9, g DA
' WAL ERMGUATL SR S| o vt G| Simon? |9 g’ | O
verificarea metrologica expird la data de: SO mésurat (ppm) 35 mg/m’ — _mg/m’ N/A
30.09.2023/06,11.2022 CO1 (%) &5 %| DA
Exces de aer L(R2 DA
Eficientd ardere (%) A2, % | DA

*)Se precizeazd norma aplicabild
**, Se anexeazd buletinul de analizd a gazelor arse
VI. CONCLUZII:

~
Ap@eplineﬂe / nu indeplineste conditiile de functionare, conform prevederilor prescriptiei tehnice A1: A’ \Q MIS
MIS,

— aparatul poate functiona pana la scadenta urmétoarei verificari, cu obligatia respectarii instructiunilor de instalare,
reglare, utilizare si Intretinere date de producator §i a prevederilor prescriptiei tehnice A1",
-, RESRINS - aparatul nu indeplineste condiiile de punere in functiune §i se interzice functionarea acestuia’.

SCADENTA urmatoarel verificari este la 2 ani de la prezenta verificare, ladatade ................. O 2’ \.\...T ..2 o 2."

T T 1) L L 1 e e e

Numele si prenumele utilizatorului: ... ...

THOLRA MARIAN TOAN

Numele i prenumele personalului instruit

AN TORUINSUUIR (SO RIS oos ore rorresas s1rsr vorsrs maommmmmis eSS it bR SO 8 rmernss Y s e e S
SEMNATURI:

Persoana juridica autorizata RVT Detinator/Utilizator RSVTI*)
(numele si prenumele (numele gi prenumele, (numele gi prenumele, (numele §i prenumele,
semnatura gl plia) semnatura amplia) semnatura gl gtamplila (dupa caz) semnatura §i stampila)

ing. Vulcan|Dan Calin Plf‘k" fea 0\, v Ok{\.b\ Cautis Robert
E »“A,\f‘uﬂ.'\\
/7 .J-\,/ “ .\
SC M[g%gf ﬁ:t Sibiu NS A
% A CALIN . \A B
Atestat RVT Nr.:DIS 740 C \ - PR\MP‘R d &/
Data: Semndlurar \ 7/

7 In cézul instiuliilor de Interes public

Nota:

1)omolnngmm-mgmlduoohmM‘dowmhmumolwwmlhmnooulomilwt
Orice schimbare a amplasamentulul aparatulul necest & o noud verificare.

2 mmtmwumuw@wwumm.wumummmmu-chmm




- ANEXA 3

SC MEGA PASCAL
Sii, . Idependee s RAPORT DE VERIFICARI, | .
x: 0269 2§
tel mobil: 074213217‘:“ INCERCARI $I PROBE S.C. MEGA PASCAL SR SIBIU
s:gngmRMJMm
P AF.DI 2721 7413108,04. 2021 Nr.: 5158 Data: 02.11.2022 | N, inregistrare: 5158
'ﬁ:::r;iﬂ:nr:a" Aparat nou Verificare tehnica X Repunere in functiune
bl Aparat vechi periodica dupa reparare
I
D;:ENF';LCARE UTILIZATOR II. DATE PRIVIND INSTALATIA DE ARDERE
umire/Numele si -
AR Producéitor:... VIESSMANN WERKE GmbH......
SCOALA GIMNAZIALA NR.4 Tip: .... monobloc automatizat cu tiraj natural....
Adresa :. MEDIAS Model....... ...arzator incorporat.......................
Str. Dealul Furcilor nr.5, jud.SIBIU.. ... Serie/an fabriCaYie: ............cummmmssmenssssssssssssiress
VOl ODBIBAAITT L ursovsmresvivesiosiivciicons Putere maxima/Putere minima (kW)... ...246 kw...
Loc de amplasare aparat: C.T. Cu aer aspirat/insufiat:......aspirat......................
Detinator : SCOALA GIMNAZIALA NR.4 Tip combustibil...... Gaze naturale(G20)................
cu alimentare ” (manuala/automata)............. vt
7 la cazane cu combustibil solid

lll. VERIFICAREA DOCUMENTELOR

Documente DA NU | N/A
Instructiuni de instalare, montare, reglare, utilizare sl intretinere
DA
furnizate de producéator
Declaratie de conformitate pentru instalare/montare/reparare aparat N/A
EXISTA Schema termomecanica N/A
Documentatie de reparare N/A
Aviz de combustibil DA
IV. VERIFICAREA LUCRARILOR EFECTUATE DA
Aparatul este instalat/montat conform instructiunilor de instalare/montare DA
Aparatul este reparat conform documentaliei de reparare N/A
Racordari corecte gaze DA
electricitate DA
apa DA
cog de fum evacuare gaze de ardere DA
Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei aparatului DA
Asigurarea aerului de ardere prin priza de aer/tubulaturd-aer DA
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V. VERIFICARI FUNCTIONALE:
V.1 VERIFICAR| LA RECE DA | NU | N/A
Verificare etangeitate DA
- circuit combustibil (presiune staticd ... %> % mbar) DA
- Circuit apa (presiunea de Incercare .. -..... bar / imp fncercare .. -.... minute) (unde este cazul) N/A
Verificare instalatie electrica - tensiune ...c. &.&...,.V DA

Verificarea legarii la pAmant DA
V.2 REGLAT SARCINA APARAT ... ... ... 100% DA
V.3 VERIFICARI LA CALD Valori masurate | DA | NU | N/A
Tira).... ©.Q  naturatorgat ... e TRt s R e e =~ | mbar | DA

Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz (Mbar)..... ..., ; 5, mbar | DA

Presiunea gazului la intrare Tn arzBtor (MBAr)...........ooioooies oo 2O mbar | DA

s i RS ST RN T S R R e O - N/A
TOMPOIRIUIE GRRCIOTAISE (C ) icisiiusmrisrs riverss osiaiioniiats e v o L %S, ) *C DA

Verificarea etangeitatii circulUIUl de GaZe BrS@................c..ooioiiioiss oo, 5 AaMs DA

B IR O e e e e T e e, . - N/A
Verificarea functiilor de protectie aparat §i instalatii anexe A CT\WE | DA

Presiunea agentulul T rat tulul
V::m"& termic (bar) cmp:.mu’r: :cg)on i V'b“'"'““ VBl Intvuiie
P‘mm' A Abur | Apa turiretur | Aer caid o DA [ NU | N/A
T L R 20/h] ... i)

Analiza gazelor arse **) CO msurst (ppm) 100 mg/m’ O  mgm'| DA

Analiza s-a realizat cu analizor O:masurat (%) = s DA

tip: MULTILYZER NG/MULTILYZER Ste 3 > 3

seria’ 16 41 00648/1645.0113§ PO et Pom) 350 mg/n y 3% gy DA

verificarea metrologicd expird la data de: SOxw masurat (ppm) 35 mg/m — _mg/m N/A

30.09.2023/05.11.2022 CO3 (%) 1.5 %| DA

Exces de aer | L 56 DA
Eficientd ardere (%) JU | %| oA

* Se precizeazd norma aphcablld

** Se anexeazd bulotinul de anakzd a gazelor arse

Vi. CONCLUZIL:

— aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarel verificari, cu obligatia respectarnii instrucfiunilor de instalare,
reglare, utilizare gi Intretinere date de producétor gi a prevederilor prescripfiel tehnice A1,
-, RESRINS ~ aparatul nu Indeplineste condtile de punere in functiune si se interzice functionarea acestuia”.

@epﬂnqte / nu Indeplineste conditiile de funclionare, conform prevederilor prescriptiel tehnice At f\' \ A (S
ADMIS

SCADENTA urméatoarel verifican este la 2 anl de la prezenta verificare, la data de xoz U ? QZ».LL

UL L g e e N A A P TV v r e T o

Numele si prenumele UHZAtOrUIUE ... ..ot it
Numele si prenumele personalulul hsM--HQ A T\} A A \1 ‘ U /\ ‘\1
SEMNATURL:

Persoana juridica autorizata RVT Detindtor/Utilizator RSVTI)
(numele i prenumele (numele gl prenumele, (numele gi prenumele, (numele si prenumele,
semnitura gi gtampila) semnat: gtampila) semnatura gl stampila (dupd caz2) semnatura gl gtampila)

ing. Vulcan Dan Calin ﬁe*‘omb\{ﬁu“—) Cautis Robert
! ol A N N A "
;. / N ~ -~
[<¢ MEGA PASCAL sk Sibiv 15 2N WP

)y I ) A RO
Atestal KVT NrS ”PPJA]‘740 (5 PR’ 1ARIA 3
| Data $ \% 8

7 In cazul instiufiilor de interes public

Noté:

t)omnwmmomnhnpm«mmmw--muumummmmm
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2) Orice schimbare & amplasamentulul ;
3) Prazentul formular se emite In 2 ox forul tutul gl un plar pentry perscana jurdic & autoratd

-
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